CONTROLLER 8 INGRESSI/12 USCITE

H LETTORE BADGE/TRASPONDER

[\ INCONTRO ELETTRICO PER SERRATURA PORTA

Te| TERMINALE RAMO RETE LONWORKS

RACK SERVER CON PC

= POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONICO .

@ POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO

\<|/ PREDISPOSIZIONI AUTOMAZIONI VARCHI

[ ] SENSORE MAGNETICO DI RILEVAMENTO STATO PORTA

E SCRITTORE/LETTORE BADGE TRASPONDER

TELECAMERA DA ESTERNO

@ TELECAMERA MINIDOME DA INTERNO

IE MONITOR TVCC
JU " Monitor TVCC

\</ CAVO COLLEGAMENTO SOTTOTRACCIA (diversi colori, diverso Cavo)

CANALINA CENTRALE PASSAGGIO SERIALE EDIFICIO E PASSAGGIO CAVI TELECAMERE
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POLITECNICO DI TORINO
- AREA EDILIZIA E LOGISTICA -
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s \ NV E— REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE
O — = N e 300kg [ "RESIDENZA CESARE CODEGONE"

IN TORINO, VIA P. BORSELLINO
PROGETTO ESECUTIVO

N

N

\

\\\
/

\\\
\\ /
/// \\\ ///
P P
g /// \ \\
N

el
o
=
In]

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI:

SR s R R

UTA NL%: 7 @E 7 = S [ AREA EDILIZIA E LOGISTICA
1400 kg = ] — - / —
Arch. G.Biscant
/// \\\ e -
- —— — PROGETTO ARCHITETTONICO: PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
@_ ™~ SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO MESSA A NORMA E AMBIENTE SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI
L @) ) 1
83 \ Ing. C. Arno’
5 ~ Arch. D. Cametti Ing. S. Ballarin
N .
g e n/\\ N Ing. G. Cangialosi Ing. D. Bertone
| ) // V _— Arch. M. Garis Ing. F. Facelli
292829202929 020a020a050582920a1]9 02029204] 2029292029208, 020202000505050509502820,05928, a8 \ o
J Q\\\ Ing. P. Lerario Ing. F. Laguardia
7
\ Ing. M. Lo Turco
O / ,,VM PROGETTO STRUTTURALE: PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO:
/ T SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI
E //M
Frigo Frigo Frigo
O @OO—AQ WOO_A@ @OO—AQ ol Ing. C. Baldini Ing. M. Coatto
B STRADA AL FORNO, 34 - 14100 ASTI _3©. F. Facelli
E
OE AR PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:
\/ SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
I @/\ Per. Ind. L. Marcone
@ Ing.J. M. Palumbo
- Ing.J. R. Parizia
a al. .C. Dal
- Per. Ind. G Raia Geom. C. Dal Gason
Per. Ind. A. Santino
E Ing. F. Tonda Roc
0 | O 0 0 0 0 ali IMPIANTI m—UmO_>_I_ DATA: Luglio 2011 AGG: Aprile 2013
TVCC - DOMOTICA SO TR0
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